
10/1 10/2

10/7

А

Е

10/1 10/2

10/7

А

Е

10

10/1 10/2

10/7

А

Е

ТК

С
луж

еб
 универсального маг

на авт
ост

оянку

т.26

т.27т.28

т.29

т.30

т.31

т.32т.33т.34т.35

т.36 т.37

т.38

т.39

т.40
т.41

т.42

подпорная стена

1

2

3
4

5

6 7

8

9

11

т.т.1-2.
Прокладка трубопроводов теплосети 4d720х9
в проходном канале-сечение 1-1

т.т.2-5.
Прокладка трубопроводов теплосети 4d720х9
в непроходном канале-сечение 2-2

т.т.5-7.
Прокладка трубопроводов теплосети 4d720х9
в проходном канале-сечение 3-3

т.т.7-8.
Прокладка трубопроводов теплосети 4d720х9
в проходном канале-сечение 4-4

т.т.8-9; 9-10
Прокладка трубопроводов теплосети 4d720х9
в футлярах 4d=1420-сечение 5-5

т.т.10-11.
Прокладка трубопроводов теплосети 4d720х9
в непроходном канале-сечение 4-4

10

    т.12.
  Проектируемая камера с секционирующими
задвижками

12

    т.5.
  Проектируемая камера с секционирующими
задвижками и опуском

т.1
Врезка в существующую теплосеть 4Ду700

2∅у400 в футлярах ∅у1200, L=40 м
Закрытый способ прокладки методом "ГНБ"

сечение 1-1

2∅у400
Открытым способом

2∅у400 в футлярах ∅у600, L=23 м
сечение 2-2

2∅у400
Открытым способом

2∅у400 в футлярах
∅у600

2∅у400 в футлярах ∅у1200, L=17 м
Закрытый способ прокладки методом "ГНБ"

сечение 1-1

2∅у400 в канале
сечение 3-3


